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CAIET DE SARCINI 

1.Denumirea achizitiei: ,,Reparatii $i intretinere la statia de clorinare $i stafia de 
epurare din cadrul Centrului de Ingrijire si Asistenta 
Paclisa", locatie subordonata D.G.A.S.P.C. Hunedoara 

Cod CPV: 45259100-8 Reparatii $i intretinere a statiilor 
de epurare; 45232430-5 Statii de tratare a apei 

2.Faza : Caiet de sarcini pentru achizifia pub/ica de servicii 

3.Autoritatea 
contractanta/beneficiar: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI 

PROTECTIA COPILULUI HUNEDOARA, localitatea Deva, 
B-dul Iu/iu Maniu, nr. 18 
Cod fiscal: 9819433 
Telefon:0254/23334; fax: 0254/234384 

4.Surse de finantare: Bugetul D.G.A.5.P. C. Hunedoara 

Procedura aplicata : Cumparare directa 
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CAPITOLULLGENERALITATI 

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire ~i constituie 
ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea 
tehnica. 

Cerintele impuse sunt considerate ca fiind minimale. in acest sens orice oferta prezentata, 
care se abate de la prevederile Caietului de sarcini nu va fi !uata In considerare. 

Prezentul caiet de sarcini are ca obiect servicii de ,,Reparatii $i intretinere la statia de 
clorinare $i stafia de epurare din cadrul Centrului de Ingrijire si Asistenta 
Pac/isa " , locatie subordonata D.G.A.S.P.C. Hunedoara; Cod CPV: 45259100-8 
Reparatii $i intretinere a statiilor de epurare; 45232430-5 Statii de tratare a apei 

Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractu!ui de achizitie pub/ica de servicii: 
,,pretul eel mai scazut" 

CAPITOLUL II. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI 

Obiectul prezentului caiet de sarcini II constituie obfigatiile ~i raspunderile ce revin 
contractantilor conform reglementarilor In vigoare privind prestarea serviciilor de reparatii 
?i intretinere la statia de c!orinare ~i stapa de epurare din cadrul Centru/ui de Ingrijire si 
Asistenta Pac/isa avand ca scop functionarea in conditii de siguranta a acestora si a 
instalatiilor de automatizare aferente, la parametrii prescri~i in cartile tehnice si 
instructiuni/e de exp!oatare. 

in prezent, la C.I.A. Paclisa avem o statie de c!orinare Dinotec care funcioneaza cu 
hipoc!orit de sodiu lichid, deservita de o pompa de dozare clor Matrix 18-6T/4 digitala . 

Deasemenea avem o statie de epurare biologica OXYFIXBIREACTOR, cu Quz.zi max = 100 
mc/zi. 

Serviciile pentru statia de clorinare constau In verificarea, respectiv repararea 
echipamentelor din dotarea statiei ~i reprezinta ansamblul de operatii, respectiv de 
masuratori executate de Prestator In scopul mentinerii si repunerii In functiune a acestora, 
asfel /neat buletinele de analiza de apa potabila sa fie In parametri normafi, In 
conformitate cu Regulamentul 852/ 2004 al C.E. ?i Hot. 924/ 2005 pt. siguranta ?i igiena 
a!imentufui; 

Serviciile pentru statia de epurare constau In verificarea, respectiv repararea 
echipamentelor din dotarea statiei ~; reprezinta ansamb/ul de operatii, respectiv de 
masuratori executate de Prestator, pentru ca statia sa functioneze In parametrii specificati 
ln Autorizatia de Gospodarirea Ape/or emisa de Administratia Bazina!a de Apa Mures 
(stabiliti prin H.G. nr. 188/2002, conform normativului NTPA 001 ?i 001, cu modificarile ?i 
completarile ulterioare). Astfel, indicatorii de cafitate pentru probele prelevate de apa 
uzata la ie?irea din statia de epurare, trebuie sa se incadreze In valorile maxim admisibile. 
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CAPITOLUL III. CERINTE SPECIFICE ALE SERVICIILOR PRESTA TE 

Prestarea activitafii de tratare a apei se va executa astfel incat sa se realizeze: 
a) verificarea §i supravegherea continua a functionarii instalatiilor; 

b) adaptarea regimului de exploatare la cerintele utilizatorului; 

c) controlul ca!itatii apei; 

d) lntretinerea instalatiilor din statia de tratare; 

e) lntocmirea sau reactualizarea, dupa caz, a documentatiei tehnice necesare rea/izarii 
unei exploatari economice ~;In conditii de siguranta; 

f) respectarea instructiunilor furnizorilor de echipamente; 

g) respectarea instructiunilor/procedurilor inteme; 

h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat In conditiile legii; 

i) gradul de utilizare a capacitatii totale a statiei de tratare a apei la nivelul necesar pentru 
asigurarea continuitatii §i calitatii apei potabile furnizate; 

j) desfa§urarea activitatilor pe baza principiilor de eficienta economica avand ca obiectiv 
reducerea costurilor; 

k) mentinerea capacitatilor de productie §i exploatarea eficienta prin urmarirea 
sistematica a comportarii echipamentelor §i a constructiilor, lntretinerea acestora, 
planificarea reparatiilor capitale, realizarea operativa §i cu costuri minime a reviziilor §i 
reparatii!or curente; 

I) reabi!itarea §i retehnologizarea In vederea cre§terii eficientei In exploatare, lncadrarii In 
normele nationale privind emisiile poluante §i a asigurarii calitatii apei brute §i potabi/e; 
m) executarea, numai In conformitate cu legislatia privind achizitiile pub/ice, a lucrarilor 
de reparatii/revizii/extinderi/modificari la instalatii §i echipamente; 

n) lndep!inirea indicatorilor de calitate specificati In normative/e In vigoare; 

Prestarea activitafii de epurare a ape/or uzate se va executa astfel incat sa se 
rea/izeze: 

a) verificarea §i supravegherea continua a functionarii instalatiilor; 

b) corectarea §i adaptarea regimului de exploatare la cerintele uti!izatorului; 

c) controlul calitatii apei epurate §i a namoluri!or supuse valorificarii; 

d) lntretinerea instalatiilor din statia de epurare; 

e) lntocmirea sau reactualizarea, dupa caz, a documentatiei tehnice necesare realizarii 
unei exploatari economice §i In conditii de siguranta; 
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f) respectarea instructiuni!or furnizori/or de echipamente; 

g) respectarea instructiunilor/proceduri!or interne; 

h) respectarea regulamentu/ui de serviciu aprobat In conditiile /egii; 

i) gradul de utilizare a capacitatii totale a statiei de epurare a apei uzate la nivelul necesar 
pentru asigurarea continuitatii $i calitatii deversate In emisar, a namolurifor supuse 
va!orificarii sau depozitarii; 

j) desfa$urarea activitatilor pe baza principiilor de eficienta economica avand ca obiectiv 
reducerea costurilor; 

k) mentinerea capacitatilor de epurare $i exploatarea eficienta prin urmarirea sistematica 
a comportarii echipamentelor $i a constructii/or, intretinerea acestora, planificarea 
reparatiilor capitale, realizarea operativa $i cu costuri minime a reviziilor $i reparatii/or 
curente; 

I) reabilitarea $i retehnologizarea In vederea cre$terii eficientei In exploatare $i lncadrarii 
in normele nationale privind emisiile po/uante; 

m) executarea numai In conformitate cu !egislatia privind achizitiile pub/ice, a /ucrarilor de 
reparatii/revizii/extinderi/modificari, la instafatii $i echipamente; 

n) lndeplinirea indicatorilor de calitate specificati in normativele in vigoare; 

Se solicita 2 Service-uri, conform anexei. 

Prestarea serviciilor se va rea/iza cu personal autorizat $i specializat. 

REPARAREA !jI INTRETINEREA STATIILOR: 

Repararea $i intretinerea statiei de clorinare, respectiv a statiei de epurare se 
efectueaza sub supravegherea personalui tehnic de specia!itate, cu respectarea 
instrucJiunilor producatorului $i a documentatiei de reparare. 

Inlocuirea dispozitivelor de siguranta, de control $i de reg/are se face numai cu 
produse similare construite de catre producator sau cu produse similare certificate CE. 

in cazul /ucrarilor de reparare precizate mai sus, persoana juridica autorizata pentru 
/ucrari de reparare $i intretinere, 1ntocme$te o documentatie tehnica de reparare cu 
piesele inlocuite. 

Repunerea in funcfiune a statiilor: 

Repunerea In functiune a statiei de clorinare, respectiv a statiei de epurare dupa 
reparare se face de persoane juridice autorizate 

CAPITOLUL IV. CERINTE TEHNICE SI DE CALITATE IMPUSE OFERTANTULUI 

Ofertantul trebuie sa indeplineasca in mod obligatoriu $i cumulativ urmatoarele cerinte: 
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• sa aiba personal ca/ificat $i autorizat In domeniul intretinerii ~i reparatiilor statiilor de 
clorinare, ?i a statiilor de epurare cu experienta mai mare de 1 an; 

• Se var respecta in intregime prevederile documentatiei tehnice din cartea tehnica. 
• Materiale/e utilizate vor avea certificate de calitate conform standarde/or in vigoare, 

emise de fabricantul /or. 
• Utilizarea a/tor tipuri de materiale se poate face numai cu acceptu/ scris al 

beneficiarului. 
• La terminarea fiecarui service sau reparatie se va efectua receptia serviciului in 

baza documentelor prezentate . 
• Toate serviciile se vor efectua in prezenta unui reprezentant al beneficiarului. 
• Serviciile se var executa 'in regim de asigurarea calitar;i, ofertantul trebuind sa faca 

dovada ca are implementat ~i va mentine pe toata durata contractului un sistem de 
management al calitatii pentru montaj, punere 'in functiune ~i servicii; 

• Serviciile se var presta sub standardul ISO 14001 - Sistem de management de 
mediu. 

CAPITOLUL V. CONDITII CONTRACTUALE IMPUSE PRESTATORULUI 

Daca pretul, fara T. V.A., inc/us in propunerea financiara de ofertant depfl$e$te 
valoarea estimata comunicata prin invitatia de participare, atunci oferta este 
declarata inaceptabila, conform prevederilor art. 137, alin.2, lit. e) din H.G. 395/2016. 

Dupa semnarea contractului, pe toata perioada de desfa~urare a acestuia, serviciile 
precizate 'in anexa nu se pot modifica ca numar de operatii, acestea fiind consemnate In 
fi~ele de constatare lncheiate lntre beneficiar ~i prestator - valoarea contractuala nu se 
schimba. 

Serviciile de reparatii reprezinta interventiile Prestatorului asupra echipamentelor in urma 
unei solicitari din partea Beneficiarufui pentru remedierea unei defectiuni aparuta 
accidental. Piese/e de schimb asigurate in caz de necesitate nu fac obiectul 
contractu/ui. Manopera $i transportul cad in sarcina prestatoru/ui. 

Prestatorul este anuntat pentru efectuarea interventiei prin adresa scrisa - fax/ e-mail. 

Timpul de reacpe al prestatorului este de 24 ore de la primirea solicitarii . 

Prestatoru/ de servicii are ob/igatia ca, In urma deplasarii la fata locului sa 'incheie un 
proces-verbal de constatare, ce va fi semnat de ambele parti ('in care se consemneaza 
piesele care trebuie inlocuite $i va transmite oferta de pret). Piesele de schimb nu 
trebuie sa aiba valoarea mai mare decat care se p;actica pe piata. in urma 
analizarii ofertei, achizitoru/ transmite o comanda ferma 'in vederea inlocuirii 
echipamentelor defecte. 
Astfel, prestatorul este obligat sa rezolve defectiunea in 48 de ore de la primirea 
comenzii. 

Serviciile de reparafii se deconteaza separat (se va factura numai piesa in/ocuita). 

Inaintea receptionarii serviciilor efectuate, ofertantul va efectua urmatoarele probe ~i 

verificari: 
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1. verificarea echipamentelor privind calitatea, integritatea, aspectul exterior ~i interior, 
starea suprafetelor, etc; 

2. probe de verificare a functionarii echipamente/or, realizarea sau simularea 
regimurilor norma/e de functionare :;i a regimurilor de avarie; 

3. probe de repunere ln functiune a statiilor de c!orinare, respectiv de epurare. 

La receptia serviciilor de reparatii, va fi semnat un proces verbal de repunere In functiune 
a statiilor, urmand ca prestatoru/ sa intocmeasca un deviz In care sa apara numai piese/e 
inlocuite, pe care 11 va prezenta beneficiaru/ui pentru verificare si aprobare. Manopera ~i 
transportul cad in sarcina prestatorului. 

Toate echipamentele ce se vor utiliza pentru eventuate ln!ocuiri/reparatii, vor fi lnsotite de 
certificate de conformitate sau de a/te documente ce atesta conformitatea :;i vor fi 
marcate cu indicativu/ CE. 

CAPITOLUL VI. Durata contractului 

Durata contractului este pana la data de 31.10.2017, intra ln vigoare de la data semnarii 
intre parti, cu posibilitatea prelungirii printr-un act aditional, cu acordul partilor. 

Platile catre Prestator vor fi efectuate in lei, pe baza facturilor fiscale emise de acesta, in 
termen de 30 zi/e calendaristice. 

CAPITOLUL VII. GARANTI! 

Pentru serviciile de reparatii solicitate de Beneficiar, termenu/ de garantie este de 1 an 
pentru echipamente si materiale utilizate, aceste termene sunt specificate de producatorii/ 
furnizorii acestora prin certificatele emise. 

in acest termen prestatorul este obligat la remedierea gratuita a servicii/or executate, 
daca deficientele survenite ln acest termen au Jegatura cu obiectu! caietului de sarcini :;i 
nu sunt cauzate din culpa beneficiaru/ui. 

Pentru servicii/e executate prestatorul va raspunde pentru viciile ascunse In termenele 
prevazute In contract. 

CAPITOLUL VIII. CONDITII IMPUSE PENTRU SECURITATEA SI SANATATEA IN 
MUNCA SI PROTECTIA MUNCII 

Prestatoru/ de servicii trebuie sa respecte cerintele legate de securitate si sanatate in 
munca, prevazute de Jegislatia in vigoare aplicabila, fiind direct responsabi/ de 
consecintele nerespectarii acestei legislatii. 

Ofertantii vor indica In cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de 
obligatiile referitoare la conditiile de securitate :;i sanatate In munca. in acest sens vor 
prezenta In cadrul propunerii tehnice o Declarafie pe propria raspundere referitoare 
la conditiile de securitate §i sanatate in munca. 
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CAPITOLUL IX. MASURI PENTRU SITUAfII DE URGENTA 

Se vor respecta urmatoarele reglementari: 

• LEGE nr. 307 din 12 iu/ie 2006 privind apararea /mpotriva incendiilor; 

• PE 009/ 1993, cap.5,pct. - Reglementarea utilizarii focului deschis; 

• ORDIN nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generate de aparare 
lmpotriva incendiilor privind reglementarea focului deschis, a fumatului gi a cailor de 
acces gi evacuare; privind echiparea §i dotarea constructiilor, instalatiilor tehnologice gi 
p!atformelor amenajate cu mijloace de prevenire gi stingere a incendiilor, privind 
organizarea activitatii de aparare; 

• OMA! nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobare Dispozitiilor generate privind 
instruirea salariatilor In domeniul situatiilor de urgenta; 

CAPITOLUL X. MASURI DE PROTECfIA MEDIULUI 

Se vor respecta urmatoarele reglementari: 

• OUG nr. 195/2005, privind protectia mediului 

• HGR nr.394/2005, privind depozitarea de§eurilor completata si modificata de 
Hotararea nr. 1292/2010. 

CAPITOLUL XI. ALTE CONDITII 

Ofertele care nu respecta cerinte/e din caietul de sarcini se considera oferte neconforme si 
vor fi respinse in temeiul artico/u/ui 137 a/in 3, lit.a) din HOTARARE nr. 395 din 2 iunie 
2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractu!ui de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/ 2016 privind 
achizitiile pub/ice. 

CAPITOLUL XII. PERSOANA DE CONTACT 

Persoana de contact: Muresan Dan, numar de telefon: 0254/233341, adresa de 
e-mail: achizitiihd@gmail.com 

Avizat, 
Director Gen. Adj. Economic 

~ Georgeta Popa 

I 
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Intocmit, 
Coord. Comp. Tehnic, 

Patrimoniu, Administrativ 
SORIN HAIDUC 

($~~'---



ANEXA 
la Formularul de oferta 

,,Reparatie ~i intretinere statie de clorinare ~i statie de epurare - CJ.A. Paclisa, jud. 
Hunedoara" 

Nr. Echipament, descriere U.M. Cantitate Pret unitar 
crt. [lei] 
1. Service nr.1 (iunie) Bue. 1 
2. Service nr.2 (octombrie) Bue 1 
3. Total, fara T.V.A. 
4. T.V.A. 
5. Total, cu T.V.A. 

Operator economic 


